
L’usine de potabilisation d’eau de 

Villefranche-sur-Saône était construite au 

début des années 1980

Le site en bord de la Saône, est composé 

de trois bâtiments ; exploitation - procès, 

réservoir d’eau traité et un bâtiment 

historique de pompage d’eau traité, ainsi 

qu’un champ de captage.

La mission de maitrise d’œuvre portant 

sur les études préalables et les travaux de 

requalification du traitement de l’usine de 

potabilisation d’eau.

Le travail consiste d’abord à analyser 

l’existant, afin de faire des propositions 

d’amélioration à la fois sur la performance 

de l’équipement de potabilisation, sur le 

fonctionnement des espaces de travail, la 

performance du bâtiment et son aspect et 

son intégration urbain.

Maître d’ouvrage : 	Communauté 

d’Agglomération de Villefranche sur Saône 

Mandataire : Groupe MERLIN

Shon : 1300 m² 

Montant des travaux : 1 100 000 € ht

Offre Lauréat : 2013

Livraison : 2017

Requalification de la station de potabilisation d’eau de Villefranche sur Saône (69)



état des lieux et projet 


